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FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992

INFORME DE ENSAYO

a NO informe:

Parc Cientific i Tecnologic Lleida, edifici INCUBA

C.P.: 25003
TIf.: 97328 03 51
Fax: 97326 99 53

Laboratorio autorizado por la Direccién General de Salud Publica del Departamento de Salud
de la Generalitat de Catalunya con el n°® LSAA-083-96

E1-24-011678-1

&
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ENAC

ENSAYO
1SO 17025
N°531/LE1111

Los ensayos marcados con * no estan
amparados por la acreditacion de ENAC.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a
requerimiento del cliente) no se encuentra
amparada por la acreditacion del laboratorio.
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IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Empresa
Poblacion
Direccién

FCC aqualia Arnedo
Arnedo
Paseo Constitucion, 29, bajos

Teléfono
Fax
Provincia

La Rioja

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)

DATOS DE CONTROL

Tipo de Muestra Agua de consumo Fecha Recepcion 17/10/2024

Municipio Arnedo Fecha Inicio Analisis 17/10/2024

Punto de Muestreo Red de distribucion Arnedo Fecha Fin Analisis 21/10/2024

Punto de Toma Red C/ Isidoro Gil de Muro Cédigo Muestra E1-24-011678

Origen del agua Codigo LIMS 1575943

Fecha Toma 16/10/2024 Tipo de Analisis Analisis control red/depésito

Recogida por Cliente distribucion

PM SINAC 36265 - AQC-PM-ARNEDO-RED Muestra Recibida Muestra liquida en varios

envases
DATOS ANALITICOS APORTADOS POR EL CLIENTE

* Cloro libre 0,60 mgl/l * Olor (a 25°C) 1 * diluciones

* Sabor (a 25°C) 1 * diluciones

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO

T incubacién: 22 + 2°C.

Parametros microbiolégicos Intervalo Valor Paramétrico RD
de 3/2023 (1)
Parametros Método Unidad Resultado Incertidumbre Min. Max.
Rec. Escherichia coli UNE-EN 1SO 9308-2:2014 NMP /100 ml 0 0
Recuento de Enterococos UNE-EN SO 7899-2:2001 ufc/100 ml 0 0
Rec. Bacterias Coliformes UNE-EN 1SO 9308-2:2014 NMP /100 ml 0 0
Recuento de colonias a 22°C UNE-EN IS0 6222:1999 ufc/1 ml 4 100

Norma UNE-EN ISO 6222: Técnica: Siembra en profundidad en placa; Medio: YEA; Tiempo: 68 + 4 horas;

NOTA MICROBIOLOGIA:  Segtin la norma ISO 8199, los recuentos de parametros microbiolégicos de 1a 2 ufc/vol suponen una deteccion
de la presencia del organismo, y de 3 a 9 ufc/vol son un nimero estimado.

Parametros indicadores de calidad Incertidumbre  Valor Paramétrico RD
Expandida 3/2023 (1)
Parametros Método Unidad Resultado (K=2) Min. Max.
Conductividad a 20 °C PNT-ag-E1-Cond (4) pSiem a 20°C 1157 179 2500
pH PNT-ag-E1-pH (4) Unidades de PH 7,99 +0,17 6,5 9,5
Turbidez PNT-aq-E1-TRB (2) NTU <0,30 4,0
Caracteristicas organolépticas Incertidumbre  Valor Paramétrico RD
Expandida 3/2023 (1)
Parametros Método Unidad Resultado (K=2) Min. Max.
Color PNT-ag-E1-Color (2) mg/l Pt-Co <5,0

aqualia gesion integral del agua, s.a. C.I.F. A 26019992 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 3486,

Calle Federico Salmén, 13. 28016 MADRID.

folio 29, hoja M 58878, inscripcién 383.



. INFORME DE ENSAYO
aqualia==

Lleida N° informe: E1-24-011678-1

FCC aqualia S.A.

CIF: A-26019992

Parc Cientific i Tecnologic Lleida, edifici INCUBA
C.P.: 25003

TIf.: 973 28 03 51

Fax: 97326 99 53

Laboratorio autorizado por la Direccién General de Salud Publica del Departamento de Salud
de la Generalitat de Catalunya con el n°® LSAA-083-96

&

oy
ENAC

ENSAYO
1SO 17025
N°531/LE1111

Los ensayos marcados con * no estan
amparados por la acreditacion de ENAC.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a
requerimiento del cliente) no se encuentra
amparada por la acreditacion del laboratorio.
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IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Cdédigo Muestra E1-24-011678

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

cliente.

certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

- Los resultados indicados en este informe tan sélo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- Los resultados de este informe solo atafien a la muestra tal y como es recibida en el laboratorio.
- Las incertidumbres de los parametros acreditados no expresadas en el informe estan calculadas y a disposicion del

- La reproduccién parcial de este informe no esta permitida sin la autorizacion por escrito de este laboratorio.
- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente, quedando fuera del alcance de acreditacion.
- El Sistema de Gestion de Calidad de aqualia, implantado en este laboratorio para todas sus actividades y ensayos, esta

- El Sistema de Gestidén Medio Ambiental de aqualia esta certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

- (1) Para el parametro turbidez en ETAP/Depdsito de Cabecera este valor esta referido al criterio de no aptitud

- Los parametros determinados mediante los métodos PNT-ag-E1-ICP_MA (2) y PNT-ag-E1-ICP_min (2), corresponden
a “Metal”, establecida en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluacion del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

aqualiar=s=

El Responsable Técnico del Laboratorio

Nduria Petit Garrido
29/10/2024

aqualia gesion integral del agua, s.a. C.I.F. A 26019992 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 3486, folio 29, hoja M 58878, inscripcion 383.

Calle Federico Salmén, 13. 28016 MADRID.



: INFORME DE ENSAYO
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Lleida NO informe: E1-24-011679-1

FCC aqualia S.A.

CIF: A-26019992

Parc Cientific i Tecnologic Lleida, edifici INCUBA
C.P.: 25003

TIf.: 973 28 03 51

Fax: 97326 99 53

Laboratorio autorizado por la Direccién General de Salud Publica del Departamento de Salud
de la Generalitat de Catalunya con el n°® LSAA-083-96

&

oy
ENAC

ENSAYO
1SO 17025
N°531/LE1111

Los ensayos marcados con * no estan
amparados por la acreditacion de ENAC.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a
requerimiento del cliente) no se encuentra
amparada por la acreditacion del laboratorio.
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IDENTIFICACION DEL CLIENTE

La Rioja

DATOS DE CONTROL

Empresa FCC aqualia Arnedo Teléfono

Poblacion Arnedo Fax

Direccién Paseo Constitucion, 29, bajos Provincia
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)

Tipo de Muestra Agua de consumo Fecha Recepcion

Municipio Arnedo Fecha Inicio Analisis

Punto de Muestreo Grifo del consumidor. Fecha Fin Analisis

Punto de Toma Dir Rioja Avda. De Quel, 36 Cadigo Muestra

Origen del agua Cadigo LIMS

Fecha Toma 16/10/2024 Tipo de Analisis

Recogida por Cliente

PM SINAC No Aplica Muestra Recibida

17/10/2024
17/10/2024
21/10/2024

E1-24-011679

1575944

Control grifo consumidor con

metales.

Muestra liquida en varios

envases

DATOS ANALITICOS APORTADOS POR EL CLIENTE

T incubacién: 22 + 2°C.

de la presencia del organismo, y de 3 a 9 ufc/vol son un nimero estimado.

* Cloro libre 0,49 mgl/l * Olor (a 25°C) 1 * diluciones
* Sabor (a 25°C) 1 * diluciones
RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO
Parametros microbiolégicos Intervalo Valor Paramétrico RD
de 3/2023 (1)
Parametros Método Unidad Resultado Incertidumbre Min. Méx.
Rec. Escherichia coli UNE-EN IS0 9308-2:2014 NMP /100 mi 0 0
Recuento de colonias a 22°C UNE-EN IS0 6222:1999 ufe/1 mi 2 100

Norma UNE-EN ISO 6222: Técnica: Siembra en profundidad en placa; Medio: YEA; Tiempo: 68 + 4 horas;

NOTA MICROBIOLOGIA:  Segtin la norma ISO 8199, los recuentos de pardmetros microbiolégicos de 1a 2 ufc/vol suponen una deteccion

Parametros quimicos

Incertidumbre  Valor Paramétrico RD

Expandida 3/2023 (1)
Parametros Método Unidad Resultado (K=2) Min. Max.
Cobre PNT-ag-E1-ICP_min (2) mg/l <0,05 2,0
Cromo PNT-ag-E1-ICP_min (2) ugll <2,5 50
Niquel PNT-ag-E1-ICP_min (2) g/l <25 20
Plomo PNT-ag-E1-ICP_min (2) ug/l <1,25 10
Parametros indicadores de calidad Incertidumbre  Valor Paramétrico RD
Expandida 3/2023 (1)
Parametros Método Unidad Resultado (K=2) Min. Max.
Conductividad a 20 °C PNT-ag-E1-Cond (4) pSfem a 20°C 1148 178 2 500
Hierro PNT-ag-E1-ICP_min (2) g/l <25 200

aqualia gesion integral del agua, s.a. C.I.F. A 26019992 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 3486, folio 29, hoja M 58878, inscripcion 383.

Calle Federico Salmén, 13. 28016 MADRID.



INFORME DE ENSAYO :

1 (TR
aqualiaLz=E ENAC
—
Lleida NO informe: E1-24-011679-1 ENSAYO
AR AR SR o
FCC aqualia S.A. Los ensayos marcados con * no estan

. amparados por la acreditacion de ENAC.
CIF: A-26019992 La @ (incumplimiento del valor paramétrico a
Parc Cientific i Tecnologic Lleida, edifici INCUBA requerimiento del cliente) no se encuentra
C.P.: 25003 amparada por la acreditacion del laboratorio.
TIf.: 973 28 03 51
Fax: 973 26 99 53

Laboratorio autorizado por la Direccién General de Salud Publica del Departamento de Salud L.
de la Generalitat de Catalunya con el n° LSAA-083-96 Pagina 2 de 2

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Cdédigo Muestra E1-24-011679
pH PNT-ag-E1-pH (4) Unidades de PH 7,97 0,17 6,5 9.5
Turbidez PNT-ag-E1-TRB (2) NTU <0,30 4,0
Caracteristicas organolépticas Incertidumbre  Valor Paramétrico RD
Expandida 3/2023 (1)
Parametros Método Unidad Resultado (K=2) Min. Max.
Color PNT-ag-E1-Color (2) mg/l Pt-Co <5,0

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sélo afectan a las muestras sometidas a ensayo.

- Los resultados de este informe solo atafien a la muestra tal y como es recibida en el laboratorio.

- Las incertidumbres de los parametros acreditados no expresadas en el informe estan calculadas y a disposicion del
cliente.

- La reproduccién parcial de este informe no esta permitida sin la autorizacion por escrito de este laboratorio.

- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente, quedando fuera del alcance de acreditacion.
- El Sistema de Gestion de Calidad de aqualia, implantado en este laboratorio para todas sus actividades y ensayos, esta
certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

- El Sistema de Gestidén Medio Ambiental de aqualia esta certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

- (1) Para el parametro turbidez en ETAP/Dep6sito de Cabecera este valor esta referido al criterio de no aptitud

- Los parametros determinados mediante los métodos PNT-ag-E1-ICP_MA (2) y PNT-ag-E1-ICP_min (2), corresponden
a “Metal”, establecida en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluacion del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

El Responsable Técnico del Laboratorio

aqualiar=s=

Nduria Petit Garrido
29/10/2024

aqualia gesion integral del agua, s.a. C.I.F. A 26019992 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 3486, folio 29, hoja M 58878, inscripcion 383.
Calle Federico Salmén, 13. 28016 MADRID.



INFORME DE ENSAYO

NO informe: E1-24-011248-1
FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Cientific i Tecnologic Lleida, edifici INCUBA
C.P.: 25003

TIf.: 97328 03 51
Fax: 97326 99 53

Laboratorio autorizado por la Direccién General de Salud Publica del Departamento de Salud

de la Generalitat de Catalunya con el n° LSAA-083-96 Pagina 1 de 2
IDENTIFICACION DEL CLIENTE
Empresa FCC aqualia Arnedo Teléfono
Poblacion Arnedo Fax
Direccion Paseo Constitucion, 29, bajos Provincia La Rioja
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE) DATOS DE CONTROL
Tipo de Muestra Agua de consumo Fecha Recepcion 03/10/2024
Municipio Arnedo Fecha Inicio Analisis 03/10/2024
Punto de Muestreo Salida ETAP Arnedo Fecha Fin Analisis 04/10/2024
Punto de Toma Salida Agua Tratada ETAP (C/Del Sol s/n) Cédigo Muestra E1-24-011248
Origen del agua Codigo LIMS 1575513
Fecha Toma 02/10/2024 Tipo de Analisis Andlisis de Colifagos soma
Recogida por Cliente ticos
PM SINAC 3403 - PM-SALIDA ETAP ARNEDO Muestra Recibida Muestra quuida en varios
envases
DATOS ANALITICOS APORTADOS POR EL CLIENTE
* Cloro libre mg/|
RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO
Parametros microbiolégicos Intervalo Valor Paramétrico RD
de 3/2023 (1)
Parametros Método Unidad Resultado Incertidumbre Min. Méx.
*  Colifagos somaticos (filtracion) UNE-EN ISO 10705-2:2001/UNE- pfp/100 mi 0

EN ISO 10705-3:2021

de la presencia del organismo, y de 3 a 9 ufc/vol son un nimero estimado.

NOTA MICROBIOLOGIA:  Segln la norma I1SO 8199, los recuentos de parametros microbiolégicos de 1a 2 ufc/vol suponen una deteccion

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sélo afectan a las muestras sometidas a ensayo.

- Los resultados de este informe solo atafien a la muestra tal y como es recibida en el laboratorio.

- Las incertidumbres de los parametros acreditados no expresadas en el informe estan calculadas y a disposicién del
cliente.

- La reproduccién parcial de este informe no esta permitida sin la autorizacién por escrito de este laboratorio.

- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente, quedando fuera del alcance de acreditacion.
- El Sistema de Gestion de Calidad de aqualia, implantado en este laboratorio para todas sus actividades y ensayos, esta
certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

- El Sistema de Gestion Medio Ambiental de aqualia esta certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

- (1) Para el parametro turbidez en ETAP/Dep6sito de Cabecera este valor esta referido al criterio de no aptitud

- Los parametros determinados mediante los métodos PNT-ag-E1-ICP_MA (2) y PNT-ag-E1-ICP_min (2), corresponden
a “Metal”, establecida en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluacion del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

aqualia gesion integral del agua, s.a. C.I.F. A 26019992 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 3486, folio 29, hoja M 58878, inscripcion 383.
Calle Federico Salmén, 13. 28016 MADRID.




INFORME DE ENSAYO

NO informe: E1-24-011248-1
FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Cientific i Tecnologic Lleida, edifici INCUBA
C.P.: 25003

TIf.: 97328 03 51
Fax: 97326 99 53

Laboratorio autorizado por la Direccién General de Salud Publica del Departamento de Salud L.
de la Generalitat de Catalunya con el n° LSAA-083-96 Pagina 2 de 2

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Cdédigo Muestra E1-24-011248

El Responsable Técnico del Laboratorio

Lorena Rodriguez Bonilla
15/10/2024

aqualia gesion integral del agua, s.a. C.I.F. A 26019992 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 3486, folio 29, hoja M 58878, inscripcion 383.
Calle Federico Salmén, 13. 28016 MADRID.



INFORME DE ENSAYO

N° informe: E1-24-011247-1
FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Cientific i Tecnologic Lleida, edifici INCUBA
C. P.: 25003

TIf.: 973280351
Fax: 9732699 53

Laboratorio autorizado por la Direccion General de Salud Publica del Departamento de Salud

de la Generalitat de Catalunya con el n° LSAA-083-96 Pagina 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

EN ISO 10705-3:2021

NOTA MICROBIOLOGIA:  Segln la norma 1SO 8199, los recuentos de parametros microbiolégicos de 1a 2 ufc/vol suponen
de la presencia del organismo, y de 3 a 9 ufc/vol son un nimero estimado.

Empresa FCC aqualia Arnedo Teléfono
Poblacion Arnedo Fax
Direccién Paseo Constitucion, 29, bajos Provincia La Rioja
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE) DATOS DE CONTROL
Tipo de Muestra Agua continental Fecha Recepcion 03/10/2024
Municipio Arnedo Fecha Inicio Andlisis  03/10/2024
Punto de Muestreo Entrada agua bruta ETAP Fecha Fin Analisis 04/10/2024
Punto de Toma Cédigo Muestra E1-24-011247
Origen del agua Cadigo LIMS 1575512
Fecha Toma 02/10/2024 Tipo de Analisis Andlisis de Colifagos soma
Recogida por Cliente ticos
PM SINAC 362883 - PM-Entrada agua bruta ETAP Muestra Recibida Muestra liquida en varios
envases
DATOS ANALITICOS APORTADOS POR EL CLIENTE
* Cloro libre mg/l
RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO
Parametros microbiolégicos Intervalo Valor Paramétrico RO
de 3/2023 (1)
Parametros Método Unidad Resultado Incertidumbre Min. Max.
*  Colifagos somaticos (filtracion) UNE-EN ISO 10705-2:2001/UNE-pfp/100 ml <1 50

una deteccion

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sélo afectan a las muestras sometidas a ensayo.

- Los resultados de este informe solo atafien a la muestra tal y como es recibida en el laboratorio.

- Las incertidumbres de los parametros acreditados no expresadas en el informe estan calculadas y a disposicion del
cliente.

- La reproduccién parcial de este informe no esta permitida sin la autorizacion por escrito de este laboratorio.

- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente, quedando fuera del alcance de acreditacion.
- El Sistema de Gestion de Calidad de aqualia, implantado en este laboratorio para todas sus actividades y ensayos, esta
certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

- El Sistema de Gestion Medio Ambiental de aqualia esta certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

- Los parametros determinados mediante los métodos PNT-ag-E1-ICP_MA (2) y PNT-ag-E1-ICP_min (2), corresponden
a iMetali, establecida en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluacion del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

aqualia gesion integral del agua, s.a. C.I.F. A 26019992 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 3486, folio 29, hoja M 58878, inscripcion 383.
Calle Federico Salmén, 13. 28016 MADRID.



INFORME DE ENSAYO

N° informe: E1-24-011247-1
FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Cientific i Tecnologic Lleida, edifici INCUBA
C. P.: 25003

TIf.: 973280351
Fax: 9732699 53

Laboratorio autorizado por la Direccion General de Salud Publica del Departamento de Salud L.
de la Generalitat de Catalunya con el n° LSAA-083-96 Pagina 2 de 2

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Cédigo Muestra E1-24-011247

El Responsable Técnico del Laboratorio

Lorena Rodriguez Bonilla
15/10/2024

aqualia gesion integral del agua, s.a. C.I.F. A 26019992 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 3486, folio 29, hoja M 58878, inscripcion 383.
Calle Federico Salmén, 13. 28016 MADRID.



INFORME DE ENSAYO

N° informe: E1-24-011680-1
FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Cientific i Tecnologic Lleida, edifici INCUBA
C. P.: 25003

TIf.: 973280351
Fax: 9732699 53

Laboratorio autorizado por la Direccion General de Salud Publica del Departamento de Salud

de la Generalitat de Catalunya con el n° LSAA-083-96 Pagina 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

EN ISO 10705-3:2021

NOTA MICROBIOLOGIA:  Segln la norma 1SO 8199, los recuentos de parametros microbiolégicos de 1a 2 ufc/vol suponen
de la presencia del organismo, y de 3 a 9 ufc/vol son un nimero estimado.

Empresa FCC aqualia Arnedo Teléfono
Poblacion Arnedo Fax
Direccién Paseo Constitucion, 29, bajos Provincia La Rioja
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE) DATOS DE CONTROL
Tipo de Muestra Agua continental Fecha Recepcion 16/10/2024
Municipio Arnedo Fecha Inicio Analisis 16/10/2024
Punto de Muestreo Entrada agua bruta ETAP Fecha Fin Analisis 17/10/2024
Punto de Toma Cienta (72%) + Yasa Moros Il (28%) Cédigo Muestra E1-24-011680
Origen del agua Cadigo LIMS 1575945
Fecha Toma 15/10/2024 Tipo de Analisis Andlisis de Colifagos soma
Recogida por Cliente ticos
PM SINAC 362883 - PM-Entrada agua bruta ETAP Muestra Recibida Muestra liquida en varios
envases
DATOS ANALITICOS APORTADOS POR EL CLIENTE
* Cloro libre mg/l
RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO
Parametros microbiolégicos Intervalo Valor Paramétrico RO
de 3/2023 (1)
Parametros Método Unidad Resultado Incertidumbre Min. Max.
*  Colifagos somaticos (filtracion) UNE-EN ISO 10705-2:2001/UNE-pfp/100 ml <1 50

una deteccion

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sélo afectan a las muestras sometidas a ensayo.

- Los resultados de este informe solo atafien a la muestra tal y como es recibida en el laboratorio.

- Las incertidumbres de los parametros acreditados no expresadas en el informe estan calculadas y a disposicion del
cliente.

- La reproduccién parcial de este informe no esta permitida sin la autorizacion por escrito de este laboratorio.

- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente, quedando fuera del alcance de acreditacion.
- El Sistema de Gestion de Calidad de aqualia, implantado en este laboratorio para todas sus actividades y ensayos, esta
certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

- El Sistema de Gestion Medio Ambiental de aqualia esta certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

- Los parametros determinados mediante los métodos PNT-ag-E1-ICP_MA (2) y PNT-ag-E1-ICP_min (2), corresponden
a iMetali, establecida en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluacion del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
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INFORME DE ENSAYO

N° informe: E1-24-011680-1
FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Cientific i Tecnologic Lleida, edifici INCUBA
C. P.: 25003

TIf.: 973280351
Fax: 9732699 53
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IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Cédigo Muestra E1-24-011680

El Responsable Técnico del Laboratorio

Nuria Petit Garrido
29/10/2024
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INFORME DE ENSAYO

N° informe: E1-24-012101-1
FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Cientific i Tecnologic Lleida, edifici INCUBA
C. P.: 25003

TIf.: 973280351
Fax: 9732699 53

Laboratorio autorizado por la Direccion General de Salud Publica del Departamento de Salud L.
de la Generalitat de Catalunya con el n° LSAA-083-96 Pagina 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Empresa FCC aqualia Arnedo Teléfono
Poblacién Arnedo Fax
Direccién Paseo Constitucion, 29, bajos Provincia La Rioja
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE) DATOS DE CONTROL
Tipo de Muestra Agua continental Fecha Recepcion 23/10/2024
Municipio Arnedo Fecha Inicio Andlisis  23/10/2024
Punto de Muestreo Entrada agua bruta ETAP Fecha Fin Analisis 24/10/2024
Punto de Toma Cienta (73%)+Yasa Moros Il (27%) Cédigo Muestra E1-24-012101
Origen del agua Cadigo LIMS 1576366
Fecha Toma 22/10/2024 Tipo de Analisis Andlisis de Colifagos soma
Recogida por Cliente ticos
PM SINAC 362883 - PM-Entrada agua bruta ETAP Muestra Recibida Muestra liquida en varios
envases
DATOS ANALITICOS APORTADOS POR EL CLIENTE
* Cloro libre mg/l
RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO
Parametros microbiolégicos Intervalo Valor Paramétrico RO
de 3/2023 (1)
Parametros Método Unidad Resultado Incertidumbre Min. Max.
*  Colifagos somaticos (filtracion) UNE-EN ISO 10705-2:2001/UNE-pfp/100 ml <1 50

EN ISO 10705-3:2021

NOTA MICROBIOLOGIA:  Segln la norma I1SO 8199, los recuentos de parametros microbiolégicos de 1a 2 ufc/vol suponen una deteccion
de la presencia del organismo, y de 3 a 9 ufc/vol son un nimero estimado.

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sélo afectan a las muestras sometidas a ensayo.

- Los resultados de este informe solo atafien a la muestra tal y como es recibida en el laboratorio.

- Las incertidumbres de los parametros acreditados no expresadas en el informe estan calculadas y a disposicion del
cliente.

- La reproduccién parcial de este informe no esta permitida sin la autorizacion por escrito de este laboratorio.

- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente, quedando fuera del alcance de acreditacion.
- El Sistema de Gestion de Calidad de aqualia, implantado en este laboratorio para todas sus actividades y ensayos, esta
certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

- El Sistema de Gestion Medio Ambiental de aqualia esta certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

- Los parametros determinados mediante los métodos PNT-ag-E1-ICP_MA (2) y PNT-ag-E1-ICP_min (2), corresponden
a iMetali, establecida en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluacion del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
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INFORME DE ENSAYO

N° informe: E1-24-012101-1
FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Cientific i Tecnologic Lleida, edifici INCUBA
C. P.: 25003

TIf.: 973280351
Fax: 9732699 53

Laboratorio autorizado por la Direccion General de Salud Publica del Departamento de Salud L.
de la Generalitat de Catalunya con el n° LSAA-083-96 Pagina 2 de 2

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Cédigo Muestra E1-24-012101

El Responsable Técnico del Laboratorio

Nuria Petit Garrido
05/11/2024
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